ARA Buchs O Y _p—

Langaulistrasse 26
9470 Buchs SG ARA

Jahresbericht
ARA Buchs

2019

g
Ips

eggwies 20
CH-9248 bichwil




Jahresbericht

Inhaltsverzeichnis

INNARSVEIZEICINIS ...t e e e e e et e e e e e e e nnneeeeaaeeeas 2
1 Zusammenfassende Beurt ilung.........coooiueiiiiiiiiiiiiiec e 3
11 ADWASSEI ..t 3
1.2 KIAIrSCHIAMM ... e 3
1.3 Weitere BemErKUNGEN. ....ccoouiiiii ettt e e e ee e 4

P T ST0] 0= Lo RSP PUURTR 5
R T o= 1= ¢ =T o U g Vo [P RR TP 5
3.1 Gesamtbeurt iluNG .......cooo i e 6
3.2 Belastungen ARA ... . e 7
3.3 Grafiken EinleitbedinQUNQEN ........ooi i 8
3.3.1  Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB 10t.) ....cevriiiiiiiiiiieeee e 8

3.3.2  Organischer Kohlenstoff (DOC).......cccuuiiiiiiiiiiiiieeereee e 9

3.3.3  Phosphor total (P 10t.) ....eeeeeiee e 10

3.3.4 Gesamte ungeldste Stoffe (GUS).....ccueiiiiiiiiiiie e 11

3.3.5  NItrit (NOZ2-N) ..ttt et see e 11

3.3.6  AmMmonium (NHA-N) ... 12

3.3.7  Stickstoff gesamt (N g€S.) .ueiiiiiiiiiii e 13

3.4 Tabellen Konzentrationen und Frachten ... 14
3.4.1  Konzentrationen Zulauf / Ablauf ... 14

3.4.2 Frachten Zulauf / ADIQUT ... 14

3.5 Abwassermengen / Abwassertemperaturen .........ooooieeeeeiiieeeeiiieeeeesieeeeeseeee e 15

N = 110 (o o = T PP ST 17
I CT= ] =T 1] o - USRS 18
6 ENErgiEbilanz ..........ooo it 19
6.1  Energie ARA TOtal....eiiiie e e 19
6.2 ENEIQIE VKIS .ot e e 20
6.3 ENErgie BiOlOgI€. . uuii it 21
6.4 Warmebezug Fernheizung (VFA) ... 22

A =141 1=T] (o U oo T OO U PR PPPRPPTRPPRPPT 23
7.1 Entsorgung KIEGrSChIZmm .....coo i 23
7.2 ENtSOrguNG DIVEISES ....coiiiiiiiii ittt rneeee e 24
7.3 Annahme FremdscChlamm ... 24

S 1001 o] (=117 (] 1 1= o USROS 25
9 DIMeNSIONIEIUNGSWETTE ...cceiuiiiiiiiieie ettt ettt e st e e e s anb e e e e s anre e e e sanreeeesanreeeeaans 32
10 Erklarung der Fachbegriffe ... 33
1 V4= (=1 =T SRR 34

G:\Projects\ExportExcel\JB\Jahresbericht Buchs.doc

Seite 2/34



Jahresbericht

1 Zusammenfassende Beurteilung
Beurteilung des ARA - Betriebes wahrend der Berichtsperiode, aus Sicht des Betreibers:

Die Abflussqualitat entsprach wahrend der Berichtsperiode den allgemeinen Anforderungen an
die Einleitung von kommunalem Abwasser in Gewéasser nach Anhang 3.1 der
Gewasserschutzverordnung (SR 814.201, abgekirzt GSchV), den Bodenseerichtlinien 2005
sowie den Einleitbedingungen des AFU St. Gallen vom 16. Dezember 1999.

Samtliche Parameter konnten eingehalten werden. Die Einleitbedingung bezlglich
Gesamtphosphor von 0.3 mg/l im Jahresmittel wurde um 0.10 mg/I unterschritten.

1.1 Abwasser

Der Betrieb der ARA Buchs SG verlief auch 2019, in ihrem 24. Betriebsjahr, stérungsfrei.
Wahrend dem ganzen Jahr wurden die beiden Abwasserstrassen gleich betrieben.

Die Abwasserzusammensetzung schwankte sowohl im Jahresverlauf als auch im Tagesverlauf
stark. Immer wieder sind Veranderungen im Zulauf und in den Belebungsbecken erkennbar.
Entsprechend schwanken auch die gemessenen Parameter.

Die AbwasserReinigungsAnlage Buchs hat im Berichtsjahr 2019 rund 3.56 Mio. m3 Abwasser
gereinigt. Das sind 0.62 Mio. m3 mehr als im Vorjahr.

1.2 Klarschlamm

Die Klarschlammuntersuchungen wurden im Februar und im Oktober durchgeflihrt. Beide
Proben erflllen die Schadstoffrichtlinien.

Die Beurteilung des AWE-Labors (Amt fir Wasser und Energie) lautet fir beide Proben:

Der Schadstoffgehalt dieser Klarschlammprobe genlgt den Anforderungen gemass ChemRRV.
Der AOX-Wert als wenig aussagekréaftiger Summenparameter hat in den letzten Jahren stark
an Bedeutung verloren und wird von AWE-Labor nicht mehr bestimmt.

Durch die Ausserbetriebnahme der Vorentwasserung und der Faulung wurde der gesamte
anfallende Klarschlamm direkt Uber die Dekanter entwassert und in Mulden der KVA Buchs
zum Verbrennen zugefihrt. Insgesamt haben wir 60'757 m3 Schlamm entwassert. Davon
wurden 1'091 m3 Schlamm von Drittanlagen zur Entwéasserung und Entsorgung angeliefert.
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Jahresbericht

1.3 Weitere Bemerkungen

Auch dieses Jahr konnten wieder mehrere Male farbliche Veranderungen im Zulauf beobachtet
werden, die teilweise bis in den Rhein sichtbar waren. Beim Auslauf in den Rhein, war wie in
den letzten Jahren, nur noch an wenigen Tagen Schaum sichtbar. Die Auslaufstelle wird
regelmassig kontrolliert und die Farb- sowie die Schaumentwicklung protokolliert.

Wir haben Uber das ganze Jahr fast keinen Schaum mehr auf den Belebungsbecken
festgestellt.

Uber das ganze Jahr konnten wir kleine und gréssere Revisionen und Erneuerungen
realisieren. Im Pumpwerk Technikum konnten wir im neu erstellten Gebaude die neuen
Elektroschranke installieren und alles unterbruchsfrei in Betrieb nehmen. Im Laufe des Jahres
konnten wir die gesamte ARA auf die neue Trafostation umhéngen. Alle Geblase, die fir die
Luftversorgung der Biologie zustandig sind, wurden revidiert. Wir haben ohne Unterbruch und
Datenverlust die gesamte IT-Infrastruktur ersetzt. Eine gréssere Revision wurde im PW Schild
in Sevelen gemacht, beide Schmutzwasserschnecken inkl. Wannen wurden revidiert und
erneuert. Die BelUfterversuche fir den Ausbau 2. Etappe haben wir abschliessen kénnen.

Auch dieses Jahr hat es wieder mehrere starke Gewitter und Stromausfalle gegeben. Alle
Alarmierungen, Notentlasstungen, Pumpwerke und das ganze Leitsystem haben immer
einwandfrei funktioniert.

Der Um- und Neubau der Faulanlage ist durch den schwachen Winter zligig voran gekommen.
Nachdem der Rohbau fertig gestellt war konnten wir die Faultirme und den erweiterten
Voreindicker auf Dichtigkeit testen. Nun konnte mit der Installation der verfahrenstechnischen,
maschinellen Ausrtstung und dem Rohrleitungsbau begonnen werden. Zeitgleich wurden alle
neuen elektrotechnischen Installationen erstellt und etappenweise in Betrieb genommen. Im
Dezember konnten wir beide Faultirme mit Wasser fullen und die Umwalzung mit Beheizung in
Betrieb nehmen. Somit konnten wir bis Ende Jahr beide Faultirme mit je 1400m?3 Wasser auf
40°C aufheizen. 300m3 Impfschlamm haben wir von der ARA Gams bezogen und bei uns in
einen leeren Stapelraum eingelagert. Jetzt ist schon fast alles bereit, um im neuen Jahr die
gesamte Faul- und Gasanlage in Betrieb nehmen zu kénnen.

Der Energiehaushalt bewegte sich im &hnlichem Rahmen wie die letzten Jahre.

Der Fernwarmebezug war wie im letzten Jahr recht tief, da wir erst Ende Jahr fUr die
Faulanlage wieder Warme bezogen haben.

Die Betriebsdaten wurden elektronisch erfasst und per E-Mail dem AWE SG zugestellt.

Buchs, 23.03.2020 tm
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2 Personelles

Verdankung des Personals

Auch 2019, im 24. Betriebsjahr, konnten dank der guten Fachkenntnisse in verschiedenen
Bereichen wie mechanische Bearbeitung und Schweissen mit grossen Engagement viele
Wartungs-, Unterhalts- und Reparaturarbeiten durch René Hegelbach und Urs Tischhauser in
Eigenregie ausgefihrt werden. Flr spezielle Arbeiten wurden geeignete Firmen beigezogen,
die wir tatkraftig unterstitzten.

Mit der wohlverdienten Pensionierung von Hanspeter Zweifel nach 12 Betriebsjahren verliess
uns ein zuverlassiger und gewissenhafter Mitarbeiter der uns durch seine Zusammenarbeit eine
grosse Stlitze war. Wichtige Arbeiten welche zur Sauberkeit, Ordnung und Arbeitssicherheit
beitragen mussten neu zugeteilt und aufrecht erhalten werden. Christian Spreiter hat neu die
Aufgabe als BeSiBe (BereichsSicherheitsBeauftragter) inne.

Mit dem Start von Beda Lenherr im Januar 2019 wird unser Team durch einen versierten und
interessierten Elektrofachmann ergéanzt. Insbesondere die laufenden und zuklnftigen Projekte
bringen Herausforderungen Bewahrtes zu erhalten und gleichzeitig die neuen technologischen
Entwicklungen zu nutzen. Beda Lenherr wird als Klarwarter und Betriebselektriker mit seinem
Fachwissen entsprechende Aufgaben lbernehmen und zu einem guten Gelingen beitragen.

Auch wahrend der Ausbauetappe 1 mit bis zu sieben gleichzeitig anwesenden Fremdfirmen
konnte die gesamte Anlage wie auch die Sonderbauwerke in sauberem und ordentlichem
Zustand gehalten werden, was sich auf unsere taglichen Arbeiten positiv auswirkt und auch
dank der Mitarbeit von Isabella Colella mdglich war..

Durch eine ausgekligelte Nutzung des bestehenden Equipments erreicht Thomas Mintener,
dass der zusatzliche Mehraufwand der Schlammentwasserung und —entsorgung, der durch die
Stilllegung der Faulung entsteht, mit dem bestehenden Personal bewéltigt werden kann.

Die grtndliche Arbeit von Petra Kramer ermdglichte einen erfolgreichen Bilanzanpassungs-
bericht und einen makellosen Jahresabschluss der 2019 erstmals nach RMSG erfolgte.

Ich mdchte mich flr die Pikett-, Sonder- und taglichen Einsatze, sowie flr die stets kollegiale
und konstruktive Zusammenarbeit herzlich bedanken.

Ausbildung

Die Aus- und Weiterbildung des Personals wurde auch im 2019 gepflegt. An diversen Kursen
und Tagungen konnte das Wissen vertieft und dem technischen Fortschritt angepasst werden.

Thomas Mulntener und Beda Lenherr absolvierten den Kurs zur Erneuerung der Betriebs-
elektrikerkonzession.

Christian Spreiter besuchte die VSA-Klarwerkfachmannkurse A3 und A4.

Thomas Mintener und René Hegelbach besuchten den VSA-Kurs W21.

Mit der Durchflihrung des Hebebiihnenkurses sind wir wieder auf dem aktuellsten Stand.
Sicherheit

Sehr erfreulich ist, dass auch im vergangenen Jahr keine Berufsunfélle zu verzeichnen waren.
Buchs, 23.03.2019 af
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3 Abwasserreiniqung

3.1 Gesamtbeurteilung

Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich

CSB tot. mg/| <= 45.00 20.60 101 9

Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 90.00 95.00 101 9

DOC mg/| <= 10.00 7.24 101 9

Geldster organischer Kohlenstoff % >= 85.00 94.10 101 9

P tot. mg/l <= 0.30 0.20 102

Phosphor total % >= 80.00 95.30 101

GUS Gesamte ungeldste Stoffe mg/I <= 15.00 3.60 96 9 ﬁ

NH4-N (Ammonium) * mg/| <= 2.00 0.21 101 9 ﬁ

NO2-N Nitrit mg/| <= 0.30 0.03 101 9 ﬁ

N ges. * mg/| <= 20.00 5.30 101 9

Stickstoff gesamt * % >= 50.00 82.90 101 9

Durchsichtigkeit mg/| >= 30.00 52.00 364 25 ﬁ

Minimalanforderung fur die Eigenkontrolle der ARA Buchs, 98 Proben/a
*Zur Zeit keine Anforderung (AfU)

Auszug aus der Gewésserschutzverordnung:

Anzahl der jahrlichen Probenahmen Anzahl der zuldssigen Abweichungen Anzahl der jahrlichen Probenahmen Anzahl der zuldssigen Abweichungen
4-7 1 172-187 14
8-16 2 188-203 15
17-28 3 204-219 16
29-40 4 220-235 17
41-53 5 236-251 18
54-67 6 252-268 19
68-81 7 269-284 20
82-95 8 285-300 21
96-110 9 301-317 22
111-125 10 318-334 23
126-140 11 335-350 24
141-155 12 351-365 25
156-171 13
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3.2

Belastungen ARA

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
Auslastung hydraulisch TW % 54.1 56.5 54.3 44.6 54.0
Auslastung ARA CSB tot. % 99.1 98.1 88.4 81.9 75.2
Auslastung ARA CSB tot. EW 45'180 44'746 40'329 37'339 34'301
% Belastun g ARAQTW%  ----- Dimensionierung ARA Q TW 100%
250 1
200 A1
150
100 +--{-------------p----p----c-ooof{--fA-- oo g
50 1
O T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
(o] (o)} (o)} (o] (o] (o)} [ep} (e)] (e)] [ep} [ep} (e)] (e)] [ep} [ep} (e)] (e)] [ep} [ep} (e)] (e)] (o)} (o)} (o)} (e)] (e)] [ep}
- = — a a o o ¥ ¥ 1w 1w © O N N N O ©O H O S S - — o o o
@ @ @ © 9 o o © 9o @ o Q ©Q @ 9o o o 9 < 9 = T v - T T
— n D Al © Al «© D [sg] N~ - <t [ee] [aV] © o ™ I~ o < [ee] (] 1o (o)} (a0} N~ -
o ~— [aV] — AN ~— Al o (aV] o Al o — o ~— ™ — [qV] ~— (aV] o Al o ~— o — ™
% Auslastung CSBtot. % ~ ----- Belastung 100%
200 1
180 1
160 1
140
120
100 +-A----------—-FY+-AA----F-Y-/V--F\-rx-"""""aAaFT\-F-A--
80
60 A
40 -
20
O T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
(e)] (o)} (o)} (o] (o] (o)} (o)} (o] (o] (o)} (o)} (o] (o] (o)} (o)} (o] (o] (o)} (o)} (o] (o] (o)} (o)} (o)} (o] (o] (o)}
- = =— a a o o ¥ ¥ 1w 1w © © N N N O ©O© O O S S - — o o o
o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o — ~— — — — — ~—
- 1B ® a © A © o M N - ¥ 0O a © 9O M N S ¥ O Q 1w o 0O N =
o ~— Al — (e} ~— [aV} o (aV] o (9] o — o ~— ™ — [qV] ~— (aV] o Al o ~— o — ™

Seite 7/34

G:\Projects\ExportExcel\JB\Jahresbericht Buchs.doc



Jahresbericht

3.3 Grafiken Einleitbedingungen
3.3.1 Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB tot.)

i —»— AblaufARACSBtotmgn  ----- Grenzwert Ablauf ARA CSB tot mg/I o
10290 ) Reinigungsleistung CSB tot%  ----- Grenzwert Reinigung CSB tot % °
90.0 1 100
80.0 90
70.0 1 80
60.0 1
50.0 1 70
40.0 60
30.0 50
20.0 1
10.0 - 40
00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30
222222222222 222222222222 22
- = = a a 9 0O Ff ¥ 1w W © O N N N O O o % S S - — o o o
© 9 @ © 9 © 9 9 9 9o © Qo 9 9 9 9 o 9 9 Q = = T = T
— Yo D (9] © (9V] © D [sg] N~ - <t [ce] [aV] [(e} o [sp} N~ o < [0} Q] Yo} » ™D N~ —
o — A — Al — [aV) o [aV) o [aV) o — o — ™ — [aV) — [aV) o [aV] o — o — ™
kg Fracht CSB tot kg/d
4'500 4116
4'000
3'500
3'000 A
2500 A 2'306
2'000 -
1'500 1
1'000
500 - 202
0 T T )
Zulauf ARA Ablauf VKB Ablauf ARA
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich
CSB tot. mg/I <= 45.00 20.60 101 9
Chemischer Sauerstoffbedarf % >= 90.00 95.00 101 9

Seite 8/34
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3.3.2 Organischer Kohlenstoff (DOC)

—— AblaufARADOCmgn  ----- Grenzwert Ablauf ARA DOC mg/l .
mg/ Reinigungsleislung DOC ~~  ----- Grenzwert Reinigung DOC e
50.0 7
45.0 1 - 100
40.0 1 r 90
35.0 1 - 80
30.0 1
25.0 1 r 70
20.0 - 60
15.0 1 - 50
10.0 1
5.0 40
00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30
222222222222 222222222222 22
- = = a a 8 0 Ff ¥ 1w W Y O N N N O O 0o % S S - — o o o
e Q@ Q@ @ 9 2 o o 9 Q9 Q Q Q o 9 9o 9 9  Q v T v o T
— o [o2] (qV] «© (9V] © D [sg] N~ - <t [ee] [aV] [(e} o [sp} N~ o < [0} Q] Yo} » ™D N~ —
o — A — Al — (8] o [aV) o [aV) o — o — ™ — [aV) — [aV) o [aV] o — o — ™
kg Fracht DOC kg/d
1400 1251.0
1200 -
1'000 1
800 A 715.0
600 -
400 -
200 - 71.0
0 A r )
Zulauf ARA Ablauf VKB Ablauf ARA
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich
DOC mg/| <= 10.00 7.24 101 9
Geloster organischer Kohlenstoff % >= 85.00 94.10 101 9
Seite 9/34
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3.3.3 Phosphor total (P tot.)

i —x— Ablauf ARAP totmgA  ----- Grenzwert Ablauf ARA P tot mg/l o
r;\go ) ReinigungsleistungPtot% ~ ----- Grenzwert Reinigung P tot % °
1.8 1 - 100
1.6 1 r 90
144 MY ] L 80
1.2 1
1.0 4 r 70
0.8 1 - 60
0.6 1 - 50
044 e Ry / %\ x|
0.2 1 . F 40
00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T 30

222222222222 222222222222 22

- = = a a 8 0 Ff ¥ 1w W Y O N N N O O 0o % S S - — o o o

© 9 © © 9 © 9 9 9 9 Qo Qo 9 9 9 9 o 9 9 Q = = = = T

— o [o2] (qV] «© (9V] © D [sg] ~ - <t [ee] [aV] [(e} o [sp} N~ o < [0} Q] Yo} » ™D N~ —

o — A — Al — (8] o [aV) o [aV) o — o — ™ — [aV) — [aV) o [aV] o — o — ™
kg Fracht P tot kg/d

50 -

43.8

45 1

40 A

35 1 32.0

30 A

25 1

20

15 -

10 1

5 - 2.1

0 r T )

Zulauf ARA Ablauf VKB Ablauf ARA
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich
P tot. mg/I <= 0.30 0.20 102
Phosphor total % >= 80.00 95.30 101
Seite 10/34
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3.34 Gesamte ungeldste Stoffe (GUS)

mg/| —— Ablauf ARAGUS mg/I  ----- Grenzwert Ablauf ARA GUS mg/I
16.0 1
14.0 1
12.0 1
10.0 1
8.0 1
6.0 -
4.0
2.0 1
00 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
» » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » » »
- = = a a ® 0 f F 1B W Y G N N N O O O H O S - - o o o
@ @ @ © © 9 Qo 9 9O 9 © Qo 9O 9 9 9o 9 9o 9o 9 - — T - T T
— Yo} [o2] [a\] © AN © D ™ N~ — < [co} A [{e] o [ep] N~ o < [o0] A 1o} » (a2} N~ —
o — Al — Al — (aV] o Al o [a\] o — o — [ap] — (aV] — (aV] o Al o — o — [ap]
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich
GUS Gesamte ungeldste Stoffe mg/I <= 15.00 3.60 96 9 ﬁ

3.3.5 Nitrit (NO2-N)

mg/|

0.35 7

0.30 === """ T m T T T T oo o e o ————-——-------

0.25 1

0.20 A

0.15 1

0.10 1

0.05 1

000 T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T
[ B <, T o R < S« R o S <> S o R <> S o )R > Se > S o R < S o R o> S o B o < S o R o S o N o S e S o R <> S
- = = a a M 09 ¥ F 1B ;WY G O N N N O O & o S S - - o o o
@ o 9 © 9 @ 9 9 9 9 o 9 9 9 9 9 9 9 9 9 © T T oo
~ B o a © a © % O N - F 0O a 6 9 O N S F O A 1B o o N =
o — [eV] ~— (V] — AN o [aV] o [a\] o — o ~— [ep] ~— (V] — [aV} o [aV] o — o — [ep]

Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen

Proben Zulassig Tatséachlich
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3.3.6 Ammonium (NH4-N)

mg/| —=— Ablauf ARANH4-Nmg/@ = ----- Grenzwert Ablauf ARA NH4-N mg/l
2.5 1
P20 it
1.5 1
1.0 1
0.5 1
o_o- T T T T T T T T T T T T T
222222222222 222222222222 22
- = = a a 8 0 Ff ¥ 1w W Y O N N N O O 0o % S S - — o o o
e Q@ Q@ @ 9 2 o o 9 Q9 Q Q Q o 9 9o 9 9  Q v T v o T
— o [o2] (qV] «© (9V] © D [sg] ~ - <t [ee] [aV] [(e} o [sp} N~ o < [0} Q] Yo} » ™D N~ —
© -~ & -~ & ~~ d © dd o N O -~ O - ®m» - N -~ & O N O -~ O - o™
kg Fracht NH4-N kg/d
200 1 186.4 180.0
180 1
160 A
140 1
120 A
100 1
80 1
60 -
40 1
20 A 2.6
0 T T )
Zulauf ARA Ablauf VKB Ablauf ARA
Parameter Anforderung Mittel Anzahl Anzahl Uberschreitungen
Proben Zulassig Tatséachlich
NH4-N (Ammonium) * mg/| <= 2.00 0.21 101 9 i

*Zur Zeit keine Anforderung (AfU)
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3.3.7 Stickstoff gesamt (N ges.)

—— Ablauf ARA N tot mg/I

Reinigungsleistung N tot %

Grenzwert Ablauf ARA N tot mg/I
Grenzwert Reinigung N tot %

200 === L 20

- 100

- 80

- 60

L 40

o

01.01.19

15.01.19 1
29.01.194
12.02.19 7
26.02.19 7
12.03.19 7
26.03.19
09.04.19 7
23.04.19 4
07.05.19 1

21.05.19 4
04.06.19 7
18.06.19
02.07.19 7
16.07.19 1
30.07.19 7

13.08.19

27.08.197
10.09.19 7

24.09.19 4
08.10.19 7

22.10.194

19.11.19 1
03.12.197

05.11.197

17.12.19 1

31.12.191

kg

350 -
293.6
300 -
250 A
200 A
150 1
100 -

50 1

0 4

Zulauf ARA Ablauf VKB

Fracht N tot kg/d

270.0

Ablauf ARA

Parameter

Anforderung

Mittel

Anzahl
Proben

Anzahl Uberschreitungen
Tatséchlich

Zulassig

N ges. *

Stickstoff gesamt *

mg/l <= 20.00

5.30

101

9

Y% >= 50.00

82.90

101

9

*Zur Zeit keine Anforderung (AfU)
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3.4 Tabellen Konzentrationen und Frachten
3.41 Konzentrationen Zulauf / Ablauf
Datum CSB TOC P tot. GUS N ges. NH4-N NO3-N NO2-N
Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte Mittelw. Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte Mittelw.
Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Ablauf
mgl/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l mg/l
Jan 2019 458.00 19.40f 151.33 8.57 4.79 0.14 3.90 34.46 6.24 21.00 0.26 4.79 0.04
Feb 2019 542.00 23.80| 169.17 9.91 5.69 0.15 4.10 39.31 5.50 24.71 0.12 4.06 0.05
Mar 2019 550.00 25.00| 163.94 10.33 5.32 0.18 5.20 35.51 5.39 23.36 0.45 3.86 0.06
Apr 2019 606.00 24.00 188.13 11.03 5.93 0.23 3.80 38.48 5.94 24.80 0.13 4.96 0.04
Mai 2019 504.00 20.80| 141.77 8.46 4.89 0.14 3.40 29.61 4.35 17.86 0.30 3.29 0.04
Jun 2019 310.00 16.60 94.53 6.93 3.40 0.10 2.20 23.64 4.23 15.00 0.20 3.52 0.04
Jul 2019 447.00 20.70| 133.27 9.08 5.43 0.15 3.30 32.56 4.19 21.48 0.21 3.00 0.03
Aug 2019 394.00 16.70 100.81 7.16 3.74 0.37 3.60 24.46 4.22 14.88 0.37 3.41 0.02
Sep 2019 413.00 20.90| 162.51 8.57 4.65 0.21 3.50 32.49 4.88 21.43 0.22 3.62 0.02
Okt 2019 339.00 20.00 99.32 8.65 4.21 0.34 2.90 29.77 5.73 19.84 0.07 4.58 0.02
Nov 2019 423.00 18.70| 115.82 7.87 4.84 0.17 3.30 32.23 6.21 22.39 0.05 5.54 0.03
Dez 2019 396.00 20.40| 119.80 7.86 4.93 0.23 3.60 34.80 6.67 24.37 0.19 5.88 0.03
Anzahl 101 101 101 101 101 102 96 101 101 101 101 101 101
Minimum 142.00 12.40 38.05 4.96 1.41 0.00 1.00 10.50 2.38 4.39 0.01 1.76 0.01
Mittelwert 449.00 20.60| 137.25 8.75 4.84 0.20 3.60 32.40 5.30 21.03 0.21 4.20 0.03
Maximum 932.00 30.20| 511.40 23.27 8.10 1.21 10.50 51.20 10.70 32.40 1.60 7.04 0.09
3.4.2 Frachten Zulauf / Ablauf
Datum CSB TOC P tot. GUS N ges. NH4-N NO3-N NO2-N
Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte Mittelw. Mittelwerte Mittelwerte Mittelwerte Mittelw.
Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Zulauf Ablauf Ablauf
kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg kg
Jan 2019 4174 207.0 1'367 94.0 43.6 1.7 50.0 321.0 67.8 188.0 4.8 48.9 0.5
Feb 2019 4'108 180.0 1283 75.0 429 1.1 31.0 295.9 41.6 186.4 0.9 30.7 0.3
Mar 2019 4'800 221.0 1'418 92.0 45.8 1.6 46.0 302.7 48.1 198.9 4.5 34.1 0.6
Apr 2019 4'313 170.0 1'343 79.0 42.0 1.7 26.0 271.9 42.1 174.9 0.9 35.3 0.3
Mai 2019 5'408 235.0 1'511 96.0 50.2 1.7 51.0 310.9 49.7 174.4 3.2 37.6 0.5
Jun 2019 3'960 215.0 1'157 88.0 411 1.1 24.0 2855 51.6 173.4 2.6 42.6 0.4
Jul 2019 3'471 162.0 1'031 70.0 41.7 1.2 26.0 250.2 32.6 164.0 2.1 23.6 0.3
Aug 2019 5'075 290.0 1'422 123.0 48.7 5.9 78.0 319.7 65.4 180.0 8.2 50.8 0.4
Sep 2019 3'855 199.0 1'494 81.0 43.7 2.0 35.0 298.9 45.8 195.7 25 335 0.2
Okt 2019 3'372 214.0 996 94.0 41.8 3.7 29.0 296.4 59.7 199.0 0.7 48.3 0.2
Nov 2019 3'706 166.0 1'010 70.0 42.3 1.6 28.0 282.7 55.2 196.1 0.4 49.2 0.2
Dez 2019 3'484 180.0 1'055 69.0 429 2.2 34.0 299.1 59.7 204.7 2.3 51.7 0.3
Anzahl 101 101 101 101 101 102 96 101 101 101 101 101 101
Minimum 2'033 79.0 382 34.0 24.5 0.1 6.0 185.1 23.3 132.0 0.1 13.2 0.0
Mittelwert 4116 202.0 1'251 86.0 43.8 2.1 37.0 293.6 51.2 186.4 2.6 40.1 0.3
Maximum 9'620 596.0 4'372 265.0 65.3 18.9 196.0 488.1 187.4 263.6 28.8 114.2 1.6
Total 1'502'377| 73'565.0| 456'672| 31'232.0| 15'982.1 763.6| 13'568.0{107'178.1| 18'698.1| 68'022.0 963.8 14'643.4 126.8
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3.5 Abwassermengen / Abwassertemperaturen

m? —— AbwassermengeproTag ~ ----- Projektierte Abwassermenge
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30'000 A
25'000
20'000 -
15'000 -
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22222 2222222222222 22222222
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— Zo] D Al © [9V) © D ™ N~ — <t [ce] [aV) © o ™ N~ o < [ce] () Yo (o] [s2] N~ —
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- mmm Zulauf ARA Qtot. —— Niederschlag Grabs —— Niederschlag ARA mm
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nnn 332220 - 200
350000 1 503350 so3410
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250'000 1 224'320 229'400 - 150
200000 - r 100
150'000 A
100'000 1 L 50
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5 Gashaushalt

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
Gasverbrauch BHKW / GAA Okt. 15 m? 322'479 352'608 349'732 15'017
Gasverbrauch Fackel m? 31'022 15'825 9'425 190
Gasproduktion Total m? 353'501 368'433 359'157 15'207
me O Gasproduktion pro Monat m3
1 9
1
1 4
1 4
1 4
1 4
0 -4
0 -4
0 -4
0 -4
0 . . . . . . . . )
D (] (o)} » [e2] (o] D » o » D »
o o ) S o o S o ) S ) o
(qV] [aV) Al A (aV] [aV) A (aV] Al A N (o]
= = = S kv > N
§ ¢ & & & 5 3 2 & &8 & &
me O Gasproduktion pro Jahr
400'000 1 353'501 368'433 359'157
350'000
300000 1
250'000 A
200'000 -
150'000 -
100'000 A
50'000 H 15'207
0 A . ! ! . )
Zo] © N~ [ce] 2]
) o o ) )
(aV] (qV] (qV] (aV] (aV]
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6 Energiebilanz

6.1 Energie ARA Total

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
El. Energie Bezug EW kWh 1'746'010 2'056'969 2'088'229 2'036'127 2'054'944
El. Energie Produktion NSA kWh 8'321 2'180 1'667 1'494 1167
El. Energie Verbrauch ARA kWh 2'002'821 2'059'149 2'089'896 2'037'621 2'056'111
El. Energie Produktion BHKW Sept. 15 kWh 248'490 0 0 0 0
kWh OBezug EW B Produktion NSA
250'000 -
0
200'000 A o7 563
130 —
- — - — — 0 158 0
150'000 1 ] ]
g
100000 { | = g 2 g 2 3 8 3 g = 3 3
. 5 S . g < 2 2 5 3 : 5
- = 3 = = o - © © 5 ©
50'000 T = a
» » (o] o » » (] D D ()] 2] 2]
& & & & & & < & & < & &
C = 5 ‘T c = D Q. T > N
5 3 g 2 2 3 3 3 3 g 3 3
KWh O Bezug EW B Produktion NSA O Produktion BHKW
2'500'000 7
0 0
2000000 { — (21801 ™| Lreer] [asa] [rie7]
248'490 -
1'500'000 A
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1'746'010
500'000 A
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6.2 Energie VK's

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
El. Energieverbrauch ARA Total kWh 2'002'821 2'059'149 2'089'896 2'037'621 2'056'111
El. Energie VK3 Rechenraum kWh 137'042 136'692 134'096 121'661 114'943
El. Energie VK7 Faulanlage kWh 142'369 145745 147'948 45'107 45'646
El. Energie VK22 Entwéasserung kWh 134'075 140149 141'026 170'346 168'919
El. Energie VK25 Biologie kWh 1'120'775 1'192'366 1'198'852 1'174'311 1'162'335
El. Energie VK26 RLS PW kWh 83'654 78'383 77'318 60'526 59'316
El. Energie VK28 Ablauf PW kWh 67'142 65'299 74'792 71'624 79'742
El. Energie VK30 USS PW kWh 33'695 32'937 32'712 28'032 25'210
El. Energie Allgemein kWh 260'511 261'187 253'157 335'345 400'000

B Rechenraum @ Faulanlage

B Entwéasserung @EBiologie

ORLS PW B Ablauf PW
oUSS PwW DAllgemein gesamt
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6.3 Energie Biologie

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
El. Energieverbrauch ARA Total kWh 2'002'821 2'059'149 2'089'896 2'037'621 2'056'111
El. Energie VK25 Biologie kWh 1120775 1'192'366 1'198'852 1'174'311 1'162'335
KWh O Verbrauch Total ARA kWh B Verbrauch VK25 Biologie kWh
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200000 1 | o
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6.4

Warmebezug Fernheizung (VFA)

Einheit

2015

2016

2017

2018

2019

Warmebezug Fernheizung 1 (VfA)

kWh

74'004

5'259

99'435

Warmebezug Fernheizung 2 (VfA)

kWh

256'517

776'300

800070

409'070

473220

* bis September 2015 BHKW

kWh
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100'000 A
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64'240
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40'000
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7 Entsorgung

7.1  Entsorgung Klarschlamm

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
Entwéasserung Eingang Menge m?3 17'138 16'964 16'536 61'144 60'757
Entwéasserung Ausgang TS ag/kg 280.7 274.4 260.9 282.1 267.1
Entsorgung Schlamm Entwassert t 2'276.1 2'344.9 2'337.5 4'101.3 3717.2
Entsorgung Schlamm Fracht TS t 646.8 643.0 618.7 1'142.5 997.2
¢ mmm Schlammabgabe Entwéssert —o— Schlammabgabe TS ok
400 370.46 r 350
350 A L 300
300 - - 250
250
- 200
200
- 150
150 1
100 1 r 100
50 - - 50
0 0
2 > 2 2 2 2 S 2 2 > 2 2
s & & & & &% & & & & & £§
c = o © c = D o T > N
¢ Em Schlammabgabe Entwéssert —&— Schlammabgabe TS
g/kg
4'500 A 4'101.3 r 285
4'000 - 3717.2 L 280
3'500 - 075
3'000 - '
2500 A 2'276.1 2'337.5 L 570
2'000 A L 265
1'500 - L 260
1'000 -
500 A - 255
0 T T T 250
[Zo] © N~ [ce] »
S o o o o
(aV] (aV] A (qV] (aV]
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7.2 Entsorgung Diverses

119.5

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019
Rechen- und Siebgut t 84.9 98.2 107.3 119.5 99.2
Sandfanggut t 4.4 4.8 8.7 13.3 30.5
t E Entsorgung Rechen-/ Siebgut B Entsorgung Sandfanggut
140 -

Yo © N~ [ce] o

) ) ) ) )

[aV) [aV) [aV) [aV) [aV)
7.3 Annahme Fremdschlamm

Einheit 2015 2016 2017 2018 2019

Annahme Fremdschlamm m?3 1'245.1 1'179.6 1'039.2 1'005.8 1'091.4
Annahme Fremdschlamm Fracht TS kg 57'032 53'237 44'995 40'215 42'397
Annahme Fremdschlamm TS g/l 41.6 41.8 411 40.1 39.1

12451

2015

B Annahme Fremdschlamm

1179.6

2016

2017
2018

2019
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8 Impressionen
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9 Dimensionierungswerte (Projekt 1991)

Abwasser Tagesmittel Q24 bei TW =18'100 m3/Tag
Abwasser Tagesspitze bei TW =2851/s
Spitzenbelastung bei Regenwetter in Biologie =4951/s

BSBs Ablauf VKB = 2'736 kg/Tag
Einwohnerwerte biologisch = 45'600 EW biol.
Belastung ARA BSB5 g/EW * d =60
Belastung ARA CSB tot. g/EW * d =120
Belastung ARA TOC g/EW * d =40
Belastung ARA N tot. g¢/EW * d =12
Belastung ARA NH4-N g/EW * d =6
Belastung ARA P tot. g/EW * d =21
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10 Erklarung der Fachbegriffe

EW
TW
TWA
RW
TS
TR

ARA
VKB
BB
NKB
RB
NSA
GAA
BHKW

PW
MS
RM

AOX
BSB5
CSB
TOC
DOC
GUS
NH4-N
N tot. / ges.
NO3-N
NO2-N
P tot.

Einwohner

Einwohnerwert

Trockenwetter
Trockenwetteranfall

Regenwetter

Trockensubstanz (Filtermethode)

Trockenrickstand(Eindampfmethode)

Abwasserreinigungsanlage
Vorklarbecken
Beliftungsbecken
Nachklarbecken
Regenbecken
Notstromanlage
Gasaufbereitungsanlage

Blockheizkraftwerk

Pumpwerk
Messstelle

Regenmessung

Adsorbierbare organische Halogenverbindungen

Biochemischer Sauerstoffbedarf in 5 Tagen

Chemischer Sauerstoffbedarf
Totaler organischer Kohlenstoff

Geldster organischer Kohlenstoff

Gesamte ungeldste Stoffe (Filter 0.45 uym Porenweite)

Ammonium — Stickstoff
Stickstoff total / gesamt
Nitrat — Stickstoff

Nitrit — Stickstoff
Phosphor total
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11

Verteiler

Abwasserverband Buchs
= Delegierte
= Kontrollstelle
= Sekretér

= Verwaltungsrat

Amt fir Umwelt und Energie St. Gallen

= Abteilung Abwasseranlage

Gemeinden
= Buchs
=  Grabs
= Sevelen

Ingenieurbiros
= Hans Jorg Lutz Zirich
= Keller + Steiner Sevelen
= Kuster + Hager St. Gallen
= |IBG B. Graf AG Engineering St. Gallen
= BEOIT AG Gams
= Banziger + Partner Buchs
=  FKL Ing.- und Geometerbiiro Grabs
= Kappeler Concept AG Chur

ARA extern

= ARA Altenrhein

= ARA Bendern

= ARA Rosenbergsau
ARA intern

= Archiv

= JBundJR
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